
Buon pomeriggio, si allegano documenti di manutenzione eseguita. 
  
Calzolari Fabrizio 
  

  S.S.Antincendi di Calzolari F. e Togni C. snc 
Sede legale/sede Amministrativa : Via S.Ubaldo,61 Monsano 60030 
P.I./C.F.  02207220423                                                                                                                    
Tel./Fax. 0731202623 
SDI: SUBM70N 
Email : tecnico@ssantincendi.com                                                                                                          
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, 
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not accept any liability (in negligence or otherwise) arising from any third party acting, or refraining from acting on such 
information. Unauthorised recipients are required to maintain confidentiality. If you have received this e-mail in error please 
notify us immediately, destroy any copies and delete it from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, 
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000759
PROVINCIA DI ANCONA

VIA CAPANNA, 62/A 60019    SENIGALLIA                                                                                                                                                                                                                                                    …

Tecnico: C

Sede

Cliente:PRINCIPI MICHELE

intervento

IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA

STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131     ANCONA                         AN 02651470425P.Iva:

Tel.: 0715894272

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024
Presidi :

ISTITUTO PANZINI

C.F.: 00369930425

0000109878

C    -0615N° Intervento  2024\ 8-2024del

Articolo
Riepilogo Componenti

ALIMENTAT. SUPPL. Nr 4

ALTOPARLANTI-I.D.F Nr 124

BATTERIE TAMP. Nr 10

CENTRALE ANTINC. Nr 1

G. ELETTROGENO Nr 1

G. IDRICO ANTINC. Nr 1

ILL. EMERGENZA Nr 1

IMP. DI DIFF. SONORA Nr 1

IMP. RILEV. INCENDIO Nr 1

LAMP. EMERGENZA Nr 186

PULSANTE ALLARME Nr 25

RILEV. PUNT. DI FUMO Nr 53

RILEVATORE GAS Nr 7

SEGN. OTT/ACUSTICO Nr 27

VALVOLA METANO Nr 2

Articolo
Materiali/Servizi accessori

NoteQ.tà

Attività svoltaArticolo Matricola Costr.Q.tà Ubicazione EsitoRif. Est. Segnalazioni
Componenti Impianto

1IMP. RILEV. INCENDIO CONTROLLO OK

AM82001CENTRALE ANTINC. PORTINERIACONTROLLO OK IMPIANTO SPEGNIMENTO ESCLUSO IN QUANTO FUORI
SERVIZIO

2BATTERIE TAMP. CENTRALE…CONTROLLO 6-2021 OK

53RILEV. PUNT. DI FUMO CONTROLLO OK

L1S111RILEVATORE GAS CUCINA GRANDECONTROLLO KO DA SOSTITUIRE

L1S141RILEVATORE GAS CUCINA GRANDECONTROLLO KO DA SOSTITUIRE

L1S171RILEVATORE GAS CUCINA GRANDECONTROLLO KO DA SOSTITUIRE

L1S321RILEVATORE GAS CUCINA PANIFICAZIONECONTROLLO 1-2021 OK

L1S291RILEVATORE GAS CUCINA AZZURRACONTROLLO 1-2021 OK

L1S351RILEVATORE GAS AULA CHIMICACONTROLLO KO DA SOSTITUIRE

L1S381RILEVATORE GAS AULA MICROSCOPCONTROLLO KO DA SOSTITUIRE

L1M121PULSANTE ALLARME P4CONTROLLO KO CARCASSA ROTTA

L1M141PULSANTE ALLARME P3CONTROLLO OK
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PROVINCIA DI ANCONA

VIA CAPANNA, 62/A 60019    SENIGALLIA                                                                                                                                                                                                                                                    …

Tecnico: C

Sede

Cliente:PRINCIPI MICHELE

intervento

IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA

STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131     ANCONA                         AN 02651470425P.Iva:

Tel.: 0715894272

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024
Presidi :

ISTITUTO PANZINI

C.F.: 00369930425

0000109878

C    -0615N° Intervento  2024\ 8-2024del

Attività svoltaArticolo Matricola Costr.Q.tà Ubicazione EsitoRif. Est. Segnalazioni
Componenti Impianto

L1M151PULSANTE ALLARME P2CONTROLLO KO CARCASSA ROTTA

L2M 11PULSANTE ALLARME P1 SEGRETERIACONTROLLO OK

L2M 21PULSANTE ALLARME P1 UFFICICONTROLLO OK

L2M 41PULSANTE ALLARME P1 ATRIOCONTROLLO OK

L2M 61PULSANTE ALLARME P1 SCALE EMERGENZACONTROLLO OK

L2M111PULSANTE ALLARME P1 CORR UFFICICONTROLLO OK

L2M101PULSANTE ALLARME P1 AULA DOCENTICONTROLLO OK

L2M 91PULSANTE ALLARME P1 SCALA EMERG…CONTROLLO OK

L2M 71PULSANTE ALLARME P1 ATRIOCONTROLLO OK

L1M171PULSANTE ALLARME P1 PLESSO BCONTROLLO OK CARTELLO MANCANTE

L1M181PULSANTE ALLARME P1 PLESSO BCONTROLLO OK CARTELLO MANCANTE

L1M221PULSANTE ALLARME PT AULE PLESSO ECONTROLLO OK

L1M241PULSANTE ALLARME PT AULE PLESSO ECONTROLLO OK

L1M 11PULSANTE ALLARME PT RECEPTIONCONTROLLO OK

L1M211PULSANTE ALLARME PT US UFF PLESSO ACONTROLLO KO GUASTO

L1M201PULSANTE ALLARME PT CORR LAVANDERIACONTROLLO OK

L1M 21PULSANTE ALLARME PT SALA CENTRALECONTROLLO OK

L1M 41PULSANTE ALLARME PT CORR MAGAZZINOCONTROLLO OK

L1M 51PULSANTE ALLARME PT LAB SHOW COOKINGCONTROLLO OK

L1M 71PULSANTE ALLARME PT CUCINA BLUCONTROLLO OK

L1M 81PULSANTE ALLARME PT LAB PASTICCERIACONTROLLO OK

L1M 91PULSANTE ALLARME PT SALA BARCONTROLLO OK

L1M191PULSANTE ALLARME PT INGRESSO 3CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PIANO 4CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PIANO 3CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PIANO 2CONTROLLO KO GUASTO

1SEGN. OTT/ACUSTICO P1 SU PULSANTE L1M17CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO P1 SU PULSANTE L1M18CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO P1 SU PULSANTE L2M7CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO P1 SU PULSANTE L2M9CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO P1 SU PULSANTE L2M10CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO P1 SU PULSANTE L2M11CONTROLLO KO GUASTO
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PROVINCIA DI ANCONA

VIA CAPANNA, 62/A 60019    SENIGALLIA                                                                                                                                                                                                                                                    …

Tecnico: C

Sede

Cliente:PRINCIPI MICHELE

intervento

IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA

STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131     ANCONA                         AN 02651470425P.Iva:

Tel.: 0715894272

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024
Presidi :

ISTITUTO PANZINI

C.F.: 00369930425

0000109878

C    -0615N° Intervento  2024\ 8-2024del

Attività svoltaArticolo Matricola Costr.Q.tà Ubicazione EsitoRif. Est. Segnalazioni
Componenti Impianto

1SEGN. OTT/ACUSTICO P1 SU PULSANTE L2M4CONTROLLO KO GUASTO

1SEGN. OTT/ACUSTICO P1 SU PULSANTE L2M1CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO P1 SU PULSANTE L2M6CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO P1 SU PULSANTE L2M2CONTROLLO KO GUASTO

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M19CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M7CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M8CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M9CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M1CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M2CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M4CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M5CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M20CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M21CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M22CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT SU PULSANTE L1M24CONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT ARCHIVIO INTERNACONTROLLO OK

1SEGN. OTT/ACUSTICO PT ARCHIVIO ESTERNACONTROLLO OK

L1M281ALIMENTAT. SUPPL. PT RECEPTIONCONTROLLO OK

2BATTERIE TAMP. ALIM PT RECETIONCONTROLLO 6-2019 KO DA SOSTITUIRE

L1M251ALIMENTAT. SUPPL. PT CORR. CUCINACONTROLLO OK

2BATTERIE TAMP. ALIM CORR CUCINA PTCONTROLLO 6-2019 KO DA SOSTITUIRE

L1M261ALIMENTAT. SUPPL. PT CAVEDIO PLESSO ECONTROLLO OK

2BATTERIE TAMP. ALIM CAVEDIO PTCONTROLLO 6-2019 KO DA SOSTITUIRE

L2M131ALIMENTAT. SUPPL. P1 SCALA TETTOCONTROLLO OK

2BATTERIE TAMP. ALIM SCALA TETTO P1CONTROLLO 6-2021 OK

2VALVOLA METANO ESTERNOCONTROLLO OK

1IMP. DI DIFF. SONORA CONTROLLO OK

50ALTOPARLANTI-I.D.F PIANO TERRACONTROLLO OK

50ALTOPARLANTI-I.D.F PIANO PRIMOCONTROLLO OK

8ALTOPARLANTI-I.D.F PIANO SECONDOCONTROLLO OK

8ALTOPARLANTI-I.D.F PIANO TERZOCONTROLLO OK
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000759
PROVINCIA DI ANCONA

VIA CAPANNA, 62/A 60019    SENIGALLIA                                                                                                                                                                                                                                                    …

Tecnico: C

Sede

Cliente:PRINCIPI MICHELE

intervento

IMPIANTI ANTINCENDIO-SICUREZZA

STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131     ANCONA                         AN 02651470425P.Iva:

Tel.: 0715894272

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024
Presidi :

ISTITUTO PANZINI

C.F.: 00369930425

0000109878

C    -0615N° Intervento  2024\ 8-2024del

Attività svoltaArticolo Matricola Costr.Q.tà Ubicazione EsitoRif. Est. Segnalazioni
Componenti Impianto

8ALTOPARLANTI-I.D.F PIANO QUARTOCONTROLLO OK

1ILL. EMERGENZA CONTROLLO OK

99LAMP. EMERGENZA PIANO TERRACONTROLLO OK N 31 GUASTE

61LAMP. EMERGENZA PIANO PRIMOCONTROLLO OK N 12 GUASTE

10LAMP. EMERGENZA PIANO SECONDOCONTROLLO OK N 5 GUASTE

9LAMP. EMERGENZA PIANO TERZOCONTROLLO OK N 1 GUASTA

7LAMP. EMERGENZA PIANO QUARTOCONTROLLO OK

1G. IDRICO ANTINC. INTERRATOCONTROLLO OK VEDI FOGLIO TECNICO

1G. ELETTROGENO ESTERNOCONTROLLO OK QUADRO INTERRUTTORE ESTERNO DA SOSTITUIRE

NOTE PER AMMINISTRAZIONE:

NOTE RISERVATE AL CLIENTE:

Luogo Data Firma Manutentore
SENIGALLIA                                                                                                                                                                                                                                                    …

Timbro e Firma Cliente
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000759
PROVINCIA DI ANCONA

VIA CAPANNA 62/A 60131    ANCONA                                                                                                                                                                                                                                                        …

Tecnico: D

Sede

Cliente:BARTOLUCCI
LORENZO

intervento

ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131     ANCONA                         AN 02651470425P.Iva:

Tel.: 0715894272

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024
Presidi :

ISTITUTO PANZINI

C.F.: 00369930425

0000109875

D    -0626N° Intervento  2024\ 8-2024del

Articolo
Riepilogo Componenti

EST.  CO2  KG5 Nr 14

EST. POLVERE KG 6 Nr 45

IDR. UNI 45 mt 20 Nr 15

IDR. UNI 45 mt 25 Nr 7

MAN. ANTIP. DOPPIO Nr 48

MAN. ANTIP. SINGOLO Nr 15

PORTA REI 1 ANTA Nr 14

PORTA REI 2 ANTE Nr 42

PORTONE SCORR. REI Nr 6

Articolo
Materiali/Servizi accessori

NoteQ.tà

Attività svoltaArticolo Matricola Costr.Q.tà Ubicazione EsitoRif. Est. Segnalazioni
Componenti Impianto

286381EST. POLVERE KG 6 CORR.SEGRET.CONTROLLO 5-20130/1 KO FUORI NORMA,DA COLLAUDARE

395121EST. POLVERE KG 6 CORR.SEGRET.REVISIONE 5-20150/2 KO COLLAUDO 2025

256481EST. POLVERE KG 6 CORR.SEGRET.CONTROLLO 5-20130/3 KO FUORI NORMA,DA COLLAUDARE

243341EST. POLVERE KG 6 CORR.SEGRET.CONTROLLO 5-20130/4 KO FUORI NORMA,DA COLLAUDARE

3101491EST.  CO2  KG5 RECEPTIONCONTROLLO 5-20160/5 OK

242961EST. POLVERE KG 6 BAR RECEPTIONCONTROLLO 5-20230/6 OK

465411EST. POLVERE KG 6 SALA INCONTRICONTROLLO 11-20220/7 OK

25571EST. POLVERE KG 6 UFFICICONTROLLO 5-20120/8 KO FUORI NORMA,DA COLLAUDARE

35351EST. POLVERE KG 6 UFFICICONTROLLO 5-20120/9 KO FUORI NORMA,DA COLLAUDARE

464771EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 11-20220/10 OK

253481EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20140/11 KO FUORI NORMA,DA COLLAUDARE

254321EST. POLVERE KG 6 RETRO BARCONTROLLO 5-20130/12 KO FUORI NORMA,DA COLLAUDARE, OCCORRE
PIEDISTALLO

253871EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20130/13 KO FUORI NORMA,DA COLLAUDARE

39201EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20120/14 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

3101431EST.  CO2  KG5 LAB.CHIMICA 2CONTROLLO 5-20160/15 OK

3101311EST.  CO2  KG5 LAB.CHIMICA 1CONTROLLO 5-20160/16 OK

1570251EST.  CO2  KG5 SALA AZZURRACONTROLLO 5-20120/17 OK

247621EST. POLVERE KG 6 SALA AZZURRACONTROLLO 5-20080/18 OK

255301EST. POLVERE KG 6 SALA AZZURRACONTROLLO 5-20080/19 OK
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000759
PROVINCIA DI ANCONA

VIA CAPANNA 62/A 60131    ANCONA                                                                                                                                                                                                                                                        …

Tecnico: D

Sede

Cliente:BARTOLUCCI
LORENZO

intervento

ESTINTORI / IDRANTI / US / PORTE

STRADA DI PASSO VARANO,19/A
60131     ANCONA                         AN 02651470425P.Iva:

Tel.: 0715894272

MANUTENZIONE PROGRAMMATA :

Agosto - 2024
Presidi :

ISTITUTO PANZINI

C.F.: 00369930425

0000109875

D    -0626N° Intervento  2024\ 8-2024del

Attività svoltaArticolo Matricola Costr.Q.tà Ubicazione EsitoRif. Est. Segnalazioni
Componenti Impianto

132051EST.  CO2  KG5 PANIFICAZIONECONTROLLO 5-20120/20 OK

1792141EST.  CO2  KG5 CUCINA AZZURRACONTROLLO 5-20120/21 OK

127911EST.  CO2  KG5 CUCINA PROG 92CONTROLLO 5-20120/22 OK

368721EST. POLVERE KG 6 CUCINA PROG 92CONTROLLO 5-20150/23 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

27851EST.  CO2  KG5 CUCINA GRANDECONTROLLO 5-20080/24 OK

3011331EST.  CO2  KG5 CUCINA GRANDECONTROLLO 5-20160/25 OK

6513881EST.  CO2  KG5 CUCINA GRANDECONTROLLO 5-20210/26 OK

6513621EST.  CO2  KG5 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20210/27 OK

194931EST. POLVERE KG 6 PASTICCERIACONTROLLO 4-20200/28 OK

242901EST. POLVERE KG 6 AULA CUCINA RIC.CONTROLLO 5-20130/29 KO FUORI NORMA,DA COLLAUDARE

237451EST. POLVERE KG 6 AULA CUCINA RIC.CONTROLLO 5-20080/30 OK

282651EST. POLVERE KG 6 CORR.SEGRET.REVISIONE 5-20061/31 KO DA SOSTITUIRE FINE VITA

298391EST. POLVERE KG 6 CORR.SEGRET.REVISIONE 5-20061/32 KO SOSTITUIRE FINE VITA

256531EST. POLVERE KG 6 CORR.SEGRET.CONTROLLO 5-20131/33 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

874571EST. POLVERE KG 6 CORR.SEGRET.CONTROLLO 5-20161/34 OK

250341EST. POLVERE KG 6 BIBLIOTECACONTROLLO 5-20131/35 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

2551441EST.  CO2  KG5 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20151/36 OK

128051EST.  CO2  KG5 VIC.LOC.FOTOC.CONTROLLO 5-20121/37 OK

128151EST.  CO2  KG5 LOCALE FOTOC.CONTROLLO 5-20121/38 OK

637701EST. POLVERE KG 6 CORR. LAB.REVISIONE 5-20061/39 KO SOSTITUIRE FINE VITA

256121EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20131/40 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE,MANCA CARTELLO

4301281EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOREVISIONE 11-20211/41 KO DA REVISIONARE

634601EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOREVISIONE 5-20061/42 KO SOSTITUIRE FINE VITA

644921EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOREVISIONE 5-20061/43 KO SOSTITUIRE FINE VITA

260111EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20131/44 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE MANCA CARTELLO

252201EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20131/45 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

468291EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 11-20222/46 OK

236571EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20132/47 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

236621EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20132/48 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE,OCCORRE
PIEDISTALLO

275771EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20143/49 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

258531EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20133/50 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

258591EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20133/51 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE
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Componenti Impianto

245551EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20134/52 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

334371EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 11-20194/53 OK

255131EST. POLVERE KG 6 CORRIDOIOCONTROLLO 5-20134/54 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

136731EST. POLVERE KG 6 PALESTRACONTROLLO 5-20070/57 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

64841EST. POLVERE KG 6 PALESTRACONTROLLO 5-20210/58 OK

7991EST. POLVERE KG 6 PALESTRACONTROLLO 5-20190/59 OK

256681EST. POLVERE KG 6 PALESTRACONTROLLO 5-20130/60 KO FUORI NORMA DA COLLAUDARE

33531EST. POLVERE KG 6 GRUPPO ELETTROGENOCONTROLLO 5-20070/63 OK

1IDR. UNI 45 mt 20 CORRIDOIOREV. IDRANTI 7-20210/1 OK SOSTITUIRE NORMOKIT

1IDR. UNI 45 mt 20 CORR. PANIFIC.REV. IDRANTI 7-20210/2 OK MODIFICARE POSIZIONE

1IDR. UNI 45 mt 20 CORR. CUCINACOLL. IDR. 5-20190/3 KO DA COLLAUDARE

1IDR. UNI 45 mt 20 CORRIDOIOREV. IDRANTI 7-20210/4 OK LASTRA 23,5X45 DA SOSTITUIRE

1IDR. UNI 45 mt 25 CORRIDOIOCOLL. IDR. 5-20190/5 KO DA COLLAUDARE

1IDR. UNI 45 mt 20 BAR RECEPTIONCOLL. IDR. 5-20200/6 KO DA COLLAUDARE

1IDR. UNI 45 mt 20 SEGRETERIAREV. IDRANTI 7-20210/7 OK

1IDR. UNI 45 mt 25 CORR.SEGRET.COLL. IDR. 5-20190/8 KO DA COLLAUDARE

1IDR. UNI 45 mt 25 CORRIDOIOCOLL. IDR. 5-20191/9 KO DA COLLAUDARE

1IDR. UNI 45 mt 20 CORRIDOIOREV. IDRANTI 7-20211/10 OK

1IDR. UNI 45 mt 20 CORRIDOIOREV. IDRANTI 7-20211/11 OK

1IDR. UNI 45 mt 20 CORRIDOIOCOLL. IDR. 5-20191/12 KO DA COLLAUDARE

1IDR. UNI 45 mt 20 CORRIDOIOCOLL. IDR. 5-20191/13 KO DA COLLAUDARE SOSTITUIRE RUBINETTO

1IDR. UNI 45 mt 20 CORR. UFFICICOLL. IDR. 5-20191/14 KO DA COLLAUDARE

1IDR. UNI 45 mt 25 CORR. UFFICIREV. IDRANTI 7-20211/15 OK

1IDR. UNI 45 mt 25 CORRIDOIOCOLL. IDR. 5-20192/16 KO DA COLLAUDARE MANCA LASTRA X NORMOKIT

1IDR. UNI 45 mt 25 CORRIDOIOCOLL. IDR. 5-20193/17 KO DA COLLAUDARE

1IDR. UNI 45 mt 25 CORRIDOIOCOLL. IDR. 5-20194/18 KO DA COLLAUDARE

1IDR. UNI 45 mt 20 EST. PALESTRACONTROLLO… 5-20200/19 KO IDRANTE E LANCIA MANCANTI

1IDR. UNI 45 mt 20 EST. PALESTRACONTROLLO… 7-20210/20 KO IDRANTE, LANCIA E CARTELLO MANCANTI

1IDR. UNI 45 mt 20 EST. PALESTRACONTROLLO… 7-20210/21 KO IDRANTE E LANCIA MANCANTI

1IDR. UNI 45 mt 20 EST. PALESTRAREV. IDRANTI 5-20200/22 KO BUCA

1MAN. ANTIP. DOPPIO BARCONTROLLO0/1 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO BARCONTROLLO0/2 OK
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1MAN. ANTIP. DOPPIO AULA MAGNA BARCONTROLLO0/3 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO BARCONTROLLO0/4 OK

1MAN. ANTIP. SINGOLO SEGRETERIACONTROLLO0/5 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO INGRESSOCONTROLLO0/6 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO INGRESSOCONTROLLO0/7 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO INGRESSOCONTROLLO0/8 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORRIDOIOCONTROLLO0/9 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORR.SEGRET.CONTROLLO0/10 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. SINGOLO INT. ARCHIVIOCONTROLLO0/11 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORR.SEGRET.CONTROLLO0/12 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO BARCONTROLLO0/13 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORRIDOIOCONTROLLO0/14 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORRIDOIOCONTROLLO0/15 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. SINGOLO BAGNO DISABILICONTROLLO 5-20220/15,5 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO INGRESSOCONTROLLO0/16 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO INGRESSOCONTROLLO0/17 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO INGRESSOCONTROLLO0/18 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO INGRESSOCONTROLLO0/19 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO INGRESSOCONTROLLO0/20 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO INGRESSOCONTROLLO0/21 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO BAR-SALA INCON.CONTROLLO0/22 OK

1MAN. ANTIP. SINGOLO SALA AZZURRACONTROLLO0/23 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. SINGOLO SALA AZZURRACONTROLLO0/24 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. SINGOLO PANIFICAZIONECONTROLLO0/25 OK

1MAN. ANTIP. SINGOLO CUCINA AZZURRACONTROLLO0/26 OK TOCCA A TERRA

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORR. CUCINACONTROLLO0/27 OK

1MAN. ANTIP. SINGOLO CUCINA GRANDECONTROLLO0/28 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO CUCINA PICCOLACONTROLLO0/29 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO RICEVIMENTOCONTROLLO0/30 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO RICEVIMENTOCONTROLLO0/31 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO RICEVIMENTOCONTROLLO0/32 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORR.SC.EMER.CONTROLLO1/33 OK TOCCA A TERRA CAUSA INFISSO
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1MAN. ANTIP. DOPPIO SCALE EMERGENZACONTROLLO1/34 OK

1MAN. ANTIP. SINGOLO BAGNO DISABILICONTROLLO 5-20221/34,5 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORR. UFFICICONTROLLO1/35 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORR. UFFICICONTROLLO1/36 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORR. UFFICICONTROLLO1/37 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORR. UFFICICONTROLLO1/38 OK

1MAN. ANTIP. SINGOLO SCALE PT/P1CONTROLLO1/39 OK

1MAN. ANTIP. SINGOLO SCALE PT/P1CONTROLLO0/40 OK

1MAN. ANTIP. SINGOLO SPOGL.ITP CUC.CONTROLLO0/41 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. SINGOLO LAB. CHIMICA 2CONTROLLO0/42 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO LAB. CHIMICA 1CONTROLLO0/43 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO LAB. CHIMICA 1CONTROLLO0/44 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO LAB. CHIMICA 1CONTROLLO0/45 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. DOPPIO PALESTRACONTROLLO0/46 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO PALESTRACONTROLLO0/47 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO PALESTRACONTROLLO0/48 OK INFISSO DANNEGGIATO

1MAN. ANTIP. DOPPIO PALESTRACONTROLLO0/49 OK INFISSO DANNEGGIATO

1MAN. ANTIP. DOPPIO PALESTRACONTROLLO0/50 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO PALESTRACONTROLLO0/51 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO PALESTRACONTROLLO0/52 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO PALESTRACONTROLLO0/53 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO PALESTRACONTROLLO0/54 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO PALESTRACONTROLLO0/55 OK

1MAN. ANTIP. SINGOLO SEGRETERIACONTROLLO0/56 KO NON MARCATO CE

1MAN. ANTIP. SINGOLO INFERMERIA COVIDCONTROLLO 5-20190/57 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORTILECONTROLLO 5-20200/58 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO CORTILECONTROLLO 5-20200/59 OK

1MAN. ANTIP. DOPPIO UFFICIO CPACONTROLLO 5-20220/60 KO LOCALE CHIUSO NON CONTROLLATO

1MAN. ANTIP. DOPPIO AULA INSEGNANTI CPACONTROLLO 5-20220/61 KO LOCALE CHIUSO NON CONTROLLATO

4366711PORTA REI 2 ANTE INGRESSOCONTROLLO0/1 KO PORTA IN MURATURA SU CARTONGESSO

0302651PORTA REI 2 ANTE AULA 3CONTROLLO0/2 OK

4366721PORTA REI 2 ANTE ARCHIVIOCONTROLLO0/3 OK
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1PORTA REI 2 ANTE CORR.SEGR.CONTROLLO0/4 KO MODIFICARE POSIZIONE DEL MAGNETE E DEL
PIASTRINO ANTA PRIMARIA,TOCCA A TERRA NON
CHIUDE

4366641PORTA REI 2 ANTE CORR.RECEP.CONTROLLO0/5 KO PORTA IN MURATURA SU CARTONGESSO

4366681PORTA REI 2 ANTE CORR. SCALECONTROLLO0/6 OK

1PORTA REI 1 ANTA LOCALE ASCENS.CONTROLLO0/7 OK

4366651PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO0/8 KO DA SOSTITUIRE

9665511PORTA REI 1 ANTA LOCALE Q.E.CONTROLLO0/9 OK

1PORTA REI 1 ANTA LOC.ASCENS.CONTROLLO0/10 OK

3466671PORTA REI 2 ANTE LAB. CHIMICA 2CONTROLLO0/11 OK

4366661PORTA REI 2 ANTE LAB. CHIMICA 1CONTROLLO0/12 OK

4366761PORTA REI 2 ANTE CORR. SCALECONTROLLO0/13 OK

4366691PORTA REI 2 ANTE CORR. SCALECONTROLLO0/14 KO MANIGLIONE E ANTA SECONDARIA DA SOSTITUIRE

1PORTA REI 1 ANTA RIPOSTIGLIOCONTROLLO0/15 OK

1PORTONE SCORR. REI CORR.PANIFIC.CONTROLLO0/16 OK APERTA CON FERMO,SOSTITUIRE MAGNETE E
RIPOSIZIONARE

1PORTONE SCORR. REI CORR.PANIFIC.CONTROLLO0/17 OK

1PORTA REI 1 ANTA CUCINA PROG. 92CONTROLLO0/18 OK

1PORTA REI 2 ANTE PANIFICAZIONECONTROLLO0/19 OK

1PORTA REI 2 ANTE CORR.PANIFIC.CONTROLLO0/20 KO SOSTITUIRE MANIGLIONI

3991231PORTA REI 2 ANTE CORR. CUCINECONTROLLO0/21 KO PORTA PER MURATURA INSTALLATA CON VITI

8241791PORTA REI 2 ANTE INGR.CUCINACONTROLLO0/22 KO SOSTITUIRE ANTA SECONDARIA,RIPOSIZIONARE
MAGNETE CON BASAMENTO

1PORTA REI 2 ANTE CORR.CUCINACONTROLLO0/23 KO DA SOSTITUIRE

1PORTA REI 1 ANTA UFFICIO CUCINACONTROLLO0/25 OK

4366611PORTA REI 2 ANTE MAG.CUCINA GR.CONTROLLO0/26 OK

8129521PORTA REI 2 ANTE CUCINA GRANDECONTROLLO0/27 OK

4366621PORTA REI 2 ANTE CORR. CUCINACONTROLLO0/28 KO TOCCA A TERRA CAUSA PAVIMENTAZIONE ,CERNIERE
DANNEGGIATE,IMPOSSIBILE REGOLARE ALTEZZA

3991241PORTA REI 1 ANTA LAB. PASTICCERIACONTROLLO0/29 KO PORTA PER MURATURA FISSATA CON VITI,TOCCA A
TERRA E NON CHIUDE,MANIGLIONE,MANIGLIA E
SERRATURA DA SOSTITUIRE

1PORTA REI 2 ANTE AULA CUCINACONTROLLO0/30 OK

1PORTONE SCORR. REI CUCINA PICCOLACONTROLLO0/31 OK SOSTITUIRE PISTONE FINE CORSA

1PORTONE SCORR. REI CUCINA PICCOLACONTROLLO0/32 OK

1PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO1/33 KO DA SOSTITUIRE E RIPOSIZIONARE MAGNETE

9762001PORTA REI 1 ANTA LOCALE COPIECONTROLLO1/34 OK

1PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO1/35 KO SELETTORE A SLITTA E PORTA DA SOSTITUIRE

1PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO1/36 KO SELETTORE A SLITTA E PORTA DA SOSTITUIRE
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9665611PORTA REI 1 ANTA BIBLIOTECACONTROLLO1/37 OK SOSTITUIRE SPINOTTO E SERRATURA NON
ANTIPANICO

6733281PORTA REI 2 ANTE CORR.UFFICICONTROLLO1/38 OK MAGNETE A BASAMENTO ROTTO

1PORTA REI 2 ANTE CORR.UFFICICONTROLLO1/39 KO ANTA PRIMARIA TOCCA A TERRA CAUSA
PAVIMENTAZIONE,ANTA SECONDARIA BLOCCATA

6216731PORTA REI 1 ANTA CORR.UFFICICONTROLLO1/40 OK

1PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO1/41 KO DA SOSTITUIRE,PORTA PER MURATURA FISSATA CON
VITI

4280361PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO1/42 KO DA SOSTITUIRE

4366731PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO1/43 OK

1PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO1/44 KO DA SOSTITUIRE

1PORTA REI 1 ANTA LOCALE Q.E.CONTROLLO1/45 OK

1PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO1/46 KO DA SOSTITUIRE

8129551PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO1/47 OK ASTA INFERIORE TOCCA A TERRA

4280371PORTA REI 2 ANTE SCALECONTROLLO2/48 OK

1PORTA REI 2 ANTE SCALECONTROLLO2/49 KO DA SOSTITUIRE

1PORTA REI 1 ANTA LOCALE Q.E.CONTROLLO2/50 OK

1PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO2/51 KO DA SOSTITUIRE

1PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO2/52 OK SOSTITUIRE SERRATURA ANTIPANICO

1PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO3/53 KO ANTA SECONDARIA DA SOSTITUIRE

4280421PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO3/54 KO DA SOSTITUIRE

1PORTA REI 1 ANTA COR.LOC.Q.E.CONTROLLO3/55 OK SOSTITUIRE SPINOTTO,2 MT GUARNIZIONE
MANCANTE 34MM

4280401PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO3/56 KO DA SOSTITUIRE

8537651PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO3/57 KO SELETTORE A SLITTA E ANTA SECONDARIA DA
SOSTITUIRE

4280451PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO4/58 KO ANTA PRIMARIA TOCCA A TERRA CAUSA
PAVIMENTAZIONE,ANTA SECONDARIA DA SOSTITUIRE

1PORTA REI 1 ANTA COR.LOC.Q.E.CONTROLLO4/59 OK SOSTITUIRE SPINOTTO

1PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO4/60 KO DA SOSTITUIRE

1PORTA REI 2 ANTE CORRIDOIOCONTROLLO4/61 KO DA SOSTITUIRE

1PORTONE SCORR. REI LOCALE COPIECONTROLLO1/62 OK

1PORTONE SCORR. REI LOCALE COPIECONTROLLO1/63 OK
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